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Reporte analitico ot AGR PG 1 Versi 20
Fecha da revisiin: 09 die ochubre del 2018 Fecha de emisian: 10 de ocubre del 2018
Cliente: ASADA Nuevo Villas de Alicante Identificacién de laboratorio: 45900 -1
Contacto: Mario Enrique Molina Matriz:  Agua Potable
Direccion: Alajuela, Alajuela, carretera a Desamparados de Alajuela. Fecha de muestreo:  22/ago.19
Correo electrénico: info@villasdealicante. com Fecha de recibido:  22/ago./19
Fecha de reporte:  27/ago./19
Procedimiento de muestreo:  AGR-PA-01"
Descripcidn: Tanque captacion agua potable Inf. Geogréafica:
AQT-2030
Parametro Sb.  Result Unid. LMC Hientiow M. fohw Mroceftain
VA VMA andlisis analitico
Bacterioldgicos
Coliformes fecales CF  No detectable NMP en 100 mL 1,10 Nodetectable Nodetectable 22/ago.19  AGR-PA-21™
Escherichia coli E.Coli No detectable NMP en 100 mL 1,10 Nodetectable Nodetectsble 22/ago.19  AGR-PA-22*
Descripcidn: Casa #181 (Tubo Ext.) Inf. Geografica:
AQT-2030
Parametro Sb.  Result Unid. LMC iz TatE A
VA VMA andlisis andlitico
Bacterioldgicos
Coliformes fecales CF  No detectable NMP en 100 mL 1,10 Nodetectable Nodetectable 22/ago.19  AGR-PA-21™
Escherichia coli E.Coli Mo detectable NMP en 100 mL 1,10 Nodetectable Nodetectable 22/ago.9  AGR-PA-22
Descripeidin: Casa #96 (Tubo Ext) Inf. Geogréfica:
AQT-2030
Parametro Sb.  Result Unid. LMC S n— S, Pesee
VA VMA andlisis andlitico
Bacterioldgicos
Coliformes fecales CF  No detectable NMP en 100 mL 110 Nodetectable Nodetectable 2%ago.19  AGR-PA-21™
Escherichia coli EColi No detectable NMP en 100 mL 1,10  Nodetectable Nodetectable 22/ago.19  AGR-PA-2Z™
Descripcidn: Casa #24 (Tubo Ext) Inf. Geogréfica:
AQT-2030
Parametro Sb.  Result Unid. LMC e Fedh. Rivemimig
VA VMA analisis andlitico
Bacteriologicos
Califormes fecales CF  No detectable NMP en 100 mL 1,10 Nodetectable MNodetectable 2%/ago.19  AGR-PA-21%
Escherichia coli E.Coli No detectable NMP en 100 mL 1,10 Nodetectable Nodetectsble 22/ago.19  AGR-PA-22
Descripcian: Fuente Inf. Geografica:
AQT-2030
Pardmetro Sb.  Result Unid. LMC e e T—
VA VMA analisis andlitico
Bacterioldgicos
Coliformes fecales CF  No detectable NMP en 100 mL 1,10 Nodetectable MNodetectable 22/ago19  AGR-PA-21™
Escherichia coli E.Coli No detectable NMP en 100 mL 1,10 Nodetectable Nodetectable 22ago19  AGR-PA-2Z™
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