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Laborabario de Ensayo

Cliente: ASADA Nuevo Villas Alicante de Alajuela

Direccion: Urbanizacion Villas de Alicante,

Provincia: Alajuela Cadigo reporte: AA22-3109-2
Cantén: Cantdén Central de Alajuela Fecha de muestreo: 12/12/2022
Distrito: Desamparados Fecha de recepcidn: 1201212022
Muestreador: Bryan Valverde Cerdas . Personal del Laboratorio San Martin Fecha de reporte: 05/01/2023

Permiso Sanilario de Funcionamiento del Laboratorio San Martin #1815-2021 dado el 08122021, vence el 08/12/2023 y #1499-2022 dado &l 15M1/2022, vence el
11/12/2024. Métodos de andlisis acreditados por el ECA identificados en este informe por medio de un asterisco (*), Para consulla de variables acreditadas ingresar a
la pagina del ECA (http:/iweww.eca.or crfacr_lab.php) an al link dal Laboratorio San Martin.

Cadigo LSM AMZ2-3109
Punto de muestreo Agua tomada del lubo en la red, Fuente piblica enfrada al Tangue y Pozo.
Resultados
Ensayo Resultado Métado Referencia Limite de Detecclén VMA del Reglamento Declaracion de Conformidad
* Clero residual libre (0,7 £ 0,1) mgiL SMWW 4500-CI G 0,06 mg/L 0,3a1 mglL Aceplable

Reglamento aplicable: Decretos 42332-5 y 41498-5 reforma y adicidn al Decrato Ejeculivo 38924-5 Reglamento para la Calidad del Agua Potable. VMA
corresponde al Valor Maximo Admisible del Reglamento,

Metodalogia de andlisis: Standard Methods for the Examination of Waler and Wastewater, 23rd ed. 2017.

Ejecucian de actividades del Laboratorio: 121212022 - 05/01/2023

Observaciones:

Inceridumbre: La incertidumbre reporada es una incertidumbre expandida, calculada vsando un factor de coberlura de k=2, lo cual da un nivel de confiznza del 95%.

Regla de Decisién: El Laboratorio San Marlin establece la regla de decision basada en zonas de seguridad (bandas de guarda, g) cuando g depende de la
probabilidad e incertidumbye al 95%.

*Plan de Muestreo: Segin el MTDT-01 (Método de trabajo para el muestreo y custodia de aguas).
Los resultados se relacionan Gnicamente al item sometido a ensayo y al proceso de muesireo realizado.
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Experiencia y Tecnologia a su Servicio

Cliente: ASADA Nuevo Villas Alicante de Alajuela

Direccion: Urbanizacion Villas de Alicante,

Provincia: Alajuela Cadigo reporte: AAZ2-31091
Canton: Cantan Central de Alajuela Fecha de muestreo: 1211212022
Distrito: Desamparados Fecha de recepcion: 12/12/2022
Muestreador: Bryan Valverde Cerdas . Personal del Laboratorio San Martin Fecha de reporte: 05/01/2023

Permiso Sanitario de Funcionamiento del Laboratorio San Marin #1815-2021 dado el 08/12/2021, vence el 08M2/2023 y #1499-2022 dado el 15/11/2022, vence el
1111212024, Milodos de andlisis acreditados por el ECA idenfificados en este informe por medio de un asterisco (). Para consulla de variables acreditadas ingresar a
la pagina del ECA (hitpuiwww.aca.or.crfacr_lab.php) en el link del Laboratorio San Martin.

Cadigo LSM AMZ2.3109
Punto de muestreo Agua tomada del tubo en la red, Fuanle piblica entrada al Tangue y Poza.
Resultados
Ensayo Resultado Método Referencia Limite de Deteccidn VMA del Reglamento Declaracion de Conformidad
* Coliformes fecales Megativo UFCHM00 mL SMWW 9222 AB,D. 1,0 UFCH00 mL Mo detectable Aceplable
* Escherichia coli Megativo UFC00 mL SMWW 9222 A B.D, 1,0 UFCH 00 mL Mo deteclable Aceplable

Reglamento aplicable: Decretos 42332-5 y 41499-S reforma y adicion al Decreto Ejeculivo 38924-5 Reglamento para la Calidad del Agua Potable, VIMA
corresponde al Valor Maximo Admisible dal Reglamanio,

Metodologia de analisis: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed. 2017,

Ejecucion de actividades del Laboratorio: 12/12/2022 - 05/01/2023

Observaciones:

NMP: Nomero més probable, UFC: Unidad formadora de colonias, Ausenie o Negativo £ Limite de Deteccion (LDY).

Regla de Decisidn: Para los ensayos microbioldgices, al no expresar inceridumbre en sus resultados, se establecerd como regla de decision lo indicado a
continuackon: “si el resultado es igual o menor al valor maximo establecido en el reglamento aplicable segin la matriz de analisis, entonces el resultado expresado en
el informe se considera conforme con las especificaciones requeridas”.

*Plan de Muesireo: Segun el MTDT-01 {Método de trabajo para el muestreo y custodia de gg

Dr. Juamigrias s{Carrion
Microbidloge
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