Calle1y 3. Av. 10, 300 m Sur y 50 m Este del Banco Popular, San José.
Tel: 2222-3635

Laboratorio de Analisis e ECA..

San Martin Ny N2

Horrce de ettt N LE-012 ¢

: Informe de Ensayos Quimica e |
\_// O e ——

Experiencia y Tecnologia a su Servicio

Cliente: ASADA Nuevo Villas Alicanie de Alajuela

Direccion: Urbanizacion Villas de Alicante,

Provincia: Alajuela Codigo reporte: EA22-0366-2
Canton: Canlén Central de Alajuela Fecha de muestreo: 121272022
Distrito: Desamparados Fecha de recepcion: 121272022
Muestreador: Bryan Valverde Cerdas . Personal del Laboratorio San Martin Fecha de reporte: 05/01/2023

Parmiso Sanilario de Funcionamiento del Laboratorio San Martin #1815-2021 dado el 08M12/2021, vence el 08M 2(2023 y #1499-2022 dado el 1501172022, vence el
1111212024, Métodos de analisis acreditados por el ECA identificados en este informe por medio de un asterisco (*). Para consulta de variables acreditadas ingresar a
la pégina del ECA (hitp:/fwww.aca or.criacr_lab.php) en el link del Laboratorio San Martin,

Codigo LSM EAZ2-0366
Punto de muestreo Agua tomada del Pozo.
Resultados
Ensayo Resultado Método Refarencia Limite de Deteccion VMA del Reglamento Declaracién de Conformidad
* Color aparenie =2 UP-Co SMWW 2120 B 20U P-Co 15 UPt-Co Aceplable
* Conductividad {176 £ 13) uSicm SMWW 2510 B 1.0 uSicm
** Olor Aceptable MTDT-42 Acepiable Acepiable
*pH (6,61 £ 0,06) ShMWW 4500-H+ B 1.0 Gah Aceplable
* Temperatura (22 +1)°C SMWW 2550 1,0°C (18 .a 30} "C Aceplable
* Turbiedad (0,13 £ 0,05) UNT Shww 2130 B 0,1 UNT 5 UNT Aceplable

Reglamento aplicable: Decretos 42332-S y 41499-5 reforma y adicion al Decreto Ejecutivo 38924-5 Reglamento para la Calidad del Agua Potable, VIMA
corresponde al Valor Maximo Admisible del Reglamenio.

Matodologia de analisis: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaler, 23rd ed. 2017,

Ejecucidn de actividades del Laboratorio: 12122022 - 05/01/2023

Observaciones:

Cloro residual libre: No se clora.
Incertidumbre: La inceridunbre reportada es una incertidumbre expandida, calculada usando un factor de cobertura de k=2, o cual da un nivel de confianza del 95%.
La expresion del resullado para el olor se realiza como “Acepiable” o "No aceplable”.

Regla de Decisidn: El Laboratorio San Martin establece la regla de decision basada en zonas de seguridad (bandas de guarda, g) cuando g depende de la
probabilidad e inceridumbre al 95%.

‘Plan de Muestreo: Segun el MTOT-01 {Mélodo de trabajo para el muestreo y cusiodia de aguas)
Los resultados se relacionan Unicamente al item sometido a ensayo y al proceso de muestreo realizado,

“* Métodos de ensayo no acreditados

i
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Laboratorio de Analisis

San Martin

Informe de Ensayos Microbiologia

Experiencia y Tecnologia a su Servicio

Cliente: ASADA Nuevo Villas Alicantle de Alajuela

Direccion: Urbanizacion Villas de Alicante,

Provincia: Alajuela

Canton: Canton Central de Alajuela

Distrito: Desamparados

Muestreador: Bryan Valverde Cerdas . Personal del Laborateric San Martin

Codigo reporte:

Fecha de muestreo:
Fecha de recepcidn:

Fecha de reporte:

-~
lactsn ECA. .
Lebarstong de Ersiye i
Alcroece Aotd tobn N LE-0IZ ¢
Aotk p parbech; 00110, 58

I e 4, e e kL
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EAZ22-0366-1
12/12/2022
12/12/2022
09/01/2023

Permiso Sanilario de Funcionamiento del Laboratorio San Marlin #1815-2021 dado el 081272021, vence el DB/12/2023 y #1499-2022 dado el 15/1 172022, vence el
11/12/2024. Métodos de andlisis acreditados por el ECA identificados en este informe por medio de un asterisco (*). Para consulta de variables acreditadas ingresar a
la pagina del ECA (htpiiwww.eca.or.crfacr_lab.php) en el link del Laboratorio San Martin.

Cadigo LSM

Punto de muestreo

EAZZ-0366

Agua tlomada del Pozo.

Resultados

Ensayo Resultado

Método Referencia

Limite de Deteccion VMA del Reglamento

Declaracion de Conformidad

* Coliformes fecales Megativo UFC/100 mL
* Escherichia coli MNegativo UFC/100 mL

SMWW 9222 AB.D.
SMWW 9222 ABD.

1,0 UFCH00 mL Mo detectable
1,0 UFCHMO00 mL o detactable

Aceplable
Aceplable

Reglamento aplicable: Decretos 42332-5 y 41499-S reforma y adicidn al Decrelo Ejecutivo 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable, VIMA
cormesponde al Valor Maximo Admisible del Reglamento.
Matodologia de andlisis: Standard Methods for the Examination of Waler and Wastewater, 23rd ed. 2017,
Ejecucion de actividades del Laboratorio; 1201202022 - 08001/2023

Observaciones:

NMP: Mumero mas probable, UFC: Unidad formadora de colonias, Ausente o Negativo = Limite de Deteccion (LD).

Regla de Decisién: Para los ensayos microbioldgicos, al no expresar inceridumbre en sus resultados, se establecera como regla de decisién lo indicado a
continuacion: “si el resultado es igual o menor al valor maximo establecido en el reglamento aplicable sequn la matriz de andlisis, entonces el resultado exprasado an
el informe se considera conforme con las especificaciones requeridas™

*Plan de Muestreo: Segin el MTDT-01 {Método de trabajo para el muestreo y cusiodia de pgubs).
Los resultados se relacionan dnicamente al item sometido a ensayo y al proceso de mues|reqreali

Queda prohibida la reproduccion parcial de este informe sin la autorizacion escrita del Laboratorio San Mardin,
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Calle 1y 3. Av. 10, 300 m Sur y 50 m Este del Banco Popular, San José.
Tel: 2222-3635

Laboratorio de Andalisis | e ECA.

San Martin Ry

_ Informe de Ensayos Quimica |
\_,/»-"' R o e e

Experiencia y Tecnologia a su Servicio

Cliente: ASADA Muevo Villas Alicante de Alajuela

Direceion: Urbanizacion Villas de Alicanta

Provincia: Alajuela Cadigo reporte: EA22-0366-S01-1
Canton: Canlén Central de Alajuela Fecha de muestreo: 121212022
Distrito: Desamparados Fecha de recepcion: 12/12/2022
Muestreador: Bryan Valverde Cerdas . Personal del Laboralorio San Martin Fecha de reporte: 05/01/2023

Parmiso Sanitario de Funcionamiento del Laboratorio San Martin #1815-2021 dado el 0812/2021, vence el 08/12/2023 y #1499-2022 dado el 15/11/2022, vence el
1112/2024. Mitodos de andlisis acreditados por el ECA identificados en este informe por medio de un asterisco (*). Para consulta de variables acreditadas ingresar a
la pagina del ECA (hipywww.eca.orcrface_lab.php) en el link del Laboratorio San Martin.

Cadigo LSM EAZ22-0366-501
Punto de muestreo Agua tomada del Pozo,

Resultados
Ensayo Resultado Método Referencia Limite de Deteccion VMA del Reglamento Declaracion de Conformidad
* Aluminio 0,0067 mg/L SMWWY 3500-A1 B 0,006 mogil 0,2 mgil Aceptable
* Calcio (20 £ 2) mgiL. SMWW 31118 0,2 mgiL 100 mg/L Aceplable
* Cloruro (5,0 £ 0,5) mgiL SMWW 4110 B 0,5 mgiL 250 mgy'L Acaplable
* Cobre < (0,04 mgiL SMAWW 3111 B 0,04 malL 2 mglL Aceptable
* Duraza todal (83 + B) mglL (CaCO3) SMWW 2340 B 1,0 mgilL {CaCO3) 400 mg'L Acaptable
* Fluorune (0,26 + 0,01) mg/L SMWW 4110 B 0,08 mgiL 0.7 mg/L Acaplable
* Hiarro = 0,09 mglL SMWW 3111 B 0,09 mglL 0,3 mg/L Aceptable
* Magnesio (8,0 £ 1,0) oL SMWW 3111 B 0,02 mglL 50 mgll Aceptable
* Manganaso < 0,05 mgfL SMWW 3111 B 0,05 mglL 0,5 mg/L Aceptable
* Polasio (3.9 +0,3) mgiL SMWW 3111 B 0,15 mglL 10 mgiL Acaptable
* Sodio (8,2 £ 0,8) mgiL SMWW 3111 B 0,14 mylL 200 mgfL Aceptable
* Sulfato (1.6 +0,2) mgiL SMWW 4110 B 0,8 mgiL 250 mygfL Aceptable
* Zinc < 0,04 mglL SMWW 31 B 0,04 mg/l 3 mgll Aceptable

Reglamento aplicable: Decretos 42332-5 y 41499-5 reforma y adicion al Decrato Ejeculivo 38924-5 Reglamento para la Galidad del Agua Potable. VIMA
coresponde al Valor Maximo Admisible del Reglamento.

Metodologia de andlisis: Standard Methods for the Examination of Waler and Wastewater, 23rd ed. 2017,

Ejecucian de actividades del Laboratorio: 12/12/2022 - 05/01/2023

Observaciones:

El resultado del ensayo de Aluminio se encuentra entre el limite de deleccidn y de cuantificacidn, por lo que se reporta sin inceridumbre asociada,
Inceridurmbre: La incenidumbre reportada es una incertidumbre expandida, calculada usando un faclor de coberura de k=2, lo cual da un nivel de confianza del 95%,

Regla de Decision: El Laboralorio San Martin eslablece la regla de decisidn basada en zonas de seguridad (bandas de guarda, g) cuando g depende de la
probabilidad e inceridumbre al 95%.

“Plan de Muestreo: Segon el MTOT-01 (Mélodo de trabajo para el muestieo ¥ custodia de aguas).
Los resultados se ralacionan Gnicamente al item somatido a ensayo y al proceso de muestreo realizado.

Dr. Leovdrcdao R :eshmche_z

Cuimico M. 252
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Laboratorio de Andlisis

San Martin

Experiencia y Tecnologia a su Servicio

Cliente:
Direccion:
Provincia:
Canton:
Distrito:
Muestreador:

Informe de Ensayos Quimica

ASADA Nuevo Villas Alicante de Alajuela
Urbanizacion Villas de Alicante,

Alajuela

Canton Cenltral de Alajuela

Desamparados

Bryan Valverde Cerdas . Personal del Laboratorio San Martin

Cddigo reporte:
Fecha de muestreo:
Fecha de recepcion:
Fecha de reporte:

ilacswes ECA.
Labaraborio de Ensayo
Alcpnai e Aorebiactn WELE-01 2
Arerieadoapart e JB0E. 16,30
Foa s 21 1L D B 5 ¢ el
Moo depontble snvernemons

EA22-0366-502-1
1211272022
1211272022
05/01/2023

Parmiso Sanitario de Funcionamiento del Laboratorio San Martin #1815-2021 dado el 08/12/2021, vence el 08M2/2023 y #1499-2022 dado el 15/11/2022, vence gl
111272024, Mélodos de analisis acreditados por el ECA identificados en este informe por medio de un asterisco (*). Para consulta de variables acreditadas ingresar a
la pagina del ECA (httpvwww,eca.or.criacr_lab,php) en el link del Laboratorio San Marlin,

Codigo LSM

Punto de muestreo

EAZ2-0366-502

Agua fomada del Pozo.

Resultados
Ensayo Resultado Métode Referencia Limite de Deteccion VMA del Reglamente Declaracién de Conformidad
* Amanio {0,070 + 0,008) mg/L SMWW 4500-NH3 D 0,011 mgfL 0,5 mgil Acaplable
* Antimonio < 0,003 mglL SMWW 3113 0,003 mgiL 0,005 mmil Aceplable
* Arsémico < 0,001 mgiL SMWW 3113 0,001 mgiL 0,01 mgiL Aceplable
* Cadmio < 0,001 mgiL SMWW 3111 B/ 3113 0,001 mg/L 0,003 mgfL Acaplabla
* Cromo < (0,003 mg/L SMWW 3111 B/ 3113 0,003 mg/L 0,05 mg/L Acaplable
* Mercurio < 0,0005 mg/L SMWW 3113 0,0005 migil 0,001 mgiL Acepiable
* Mitrato {10.4 £ 1,0) mg/'L SMWW 4110 B 0,2 mgil. 50 mg/L Aceptable
* Nitrito < 0,03 mg/L SMWW 4110 B 0,03 mg/L 0,1 mgyl. Aceptable
* Migquel = (0,005 mglL SMWWY 3111 BJ 2113 0,005 mg/L 0,02 mg/L Aceptable
* Plomo < 0,002 mg/L SMWW 3113 0,002 mg/L 0,00 mgiL Aceptable
* Selenio < (0,007 mgfl SMWW 3113 0,007 mg/L 0,01 mgfL Aceptable

Reglamento aplicable: Decretos 42332-S y 41499-5 reforma y adicion al Decreto Ejecutivo 38924-5 Reglamento para la Calidad del Agua Potable. WA
correspande al Valor Maximo Admisible del Reglamento.
Melodologia de analisis: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed. 2017,

Ejecucidn de actividades del Laboratorio: 12M12/2022 - 05/01/2023

Observaciones:

Incertidumbre: La incertidumbre reporlada es una incertidumbre expandida, calculada wsando un factor de coberiura de k=2, lo cual da un nivel de confianza del 85%.

Regla de Decisién: El Laboratorio San Martin establece |a regla de decision basada en zonas de seguridad (bandas de guarda, g) cuando g depende de la
probabilidad e inceridumbre al 95%.

*Plan de Muestreo: Seglin el MTDT-01 (Método de trabajo para el muestreo y cuslodia de aguas).

Los resullados se relacionan dnicamente al item somatido a ensayo y al procaso de muestreo realizado, i

Dr. Leah: lI,dr.:R jhénchu

Queda prohibida la reproduccion parcial de este informe sin la autorizacion escrita del Laboratorio San Martin,
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Hace constar que
LEONARDO ROJAS SANCHEZ,
es Miembro Activo de este Colegio bajo el
NI2523 y es el o la profesional responsable
de la informacion contenida en este documento

BUTH A R RIGUEZ
A=

Funcionario CQCR




